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[bookmark: _Toc194054935][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替DB11/T1456—2017《热电联产（燃气）单位产品能源消耗限额》，与DB11/T 1456—2017相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
a) 修改了本文件适用的范围（见1,2017年版的1）；
b) 删除了“热电联产”、“发电量”、“供电量”、“生产厂用电量”、“发电厂用电量”、“供热量”的定义（见2017年版的3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6）；
c) 修改了“供热标准煤耗”、“供电标准煤耗”、“供热比”、“热电比”的定义（见3.1、3.2、3.3、3.4，2017年版的3.8、3.9、3.7、3.10）
d) 修改了热电联产（燃气）机组级别划分（见表1，2017年版表1）；
e) 修改了能源消耗的限定值、准入值和先进值（见表2，2017年版的表2）；
f) 修改了“供热量”的计算公式（见6.3，2017年版6.3）；
g) 删除了“直接供热量”、“间接（通过热网加热器供水）供热量”的计算公式（见2017年版的6.3.1、6.3.2）；
h) 删除了“节能管理与技术措施”（2017年版的7）；
i) 删除了附录A。
本文件由北京市经济和信息化局提出。
本文件由北京市经济和信息化局归口。
本文件由北京市经济和信息化局组织实施。
本文件主要起草单位：北京市电力行业协会。
本文件参加起草单位：北京京西燃气热电有限公司、北京京丰燃气发电有限责任公司、北京上庄燃气热电有限公司、大唐国际高井热电分公司。
本文件主要起草人：杜葆强、李永刚、靳江波、姜维、李响、崔磊、袁彤绯。
本文件及其所代替文件为历次版本发布情况为：
——2017年首次发布为DB11/T 1456—2017；
——本次为第一次修订。
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热电联产（燃气）单位产品能源消耗限额
[bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc194054936]范围
[bookmark: _Hlk193900109][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219]本文件规定了热电联产（燃气）机组单位产品能源消耗限额（以下简称“能耗限额”）的技术要求、能耗统计范围及方法、计算方法。
本文件适用于热电联产（燃气）机组能源消耗量的计算、考核以及新建机组的能耗控制。
[bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc194054937]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 45247 燃气-蒸汽联合循环发电机组单位产品能源消耗限额
DL/T 904  火力发电厂技术经济指标计算方法
[bookmark: _Hlk193900370]DL/T 1365  名词术语 电力节能
[bookmark: _Toc97191425][bookmark: _Toc194054938][bookmark: _Hlk193900784]术语和定义
GB 45247、DL/T 904、DL/T 1365界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

供热标准煤耗  the standard coal consumption per unit product of heat supply
统计期内，机组每对外提供1吉焦的热量平均耗用的标准煤量。
[来源：DL/T 1365-2014，5.3.1.18，有修改]

供电标准煤耗  the standard coal consumption per unit product of power supply
统计期内，机组每对外提供1千瓦时电能平均耗用的标准煤量。
[来源：DL/T 1365-2014，5.3.1.19，有修改]

供热比  heat-supply ratio
统计期内，机组供热量与联合循环热耗量的百分比。
[来源：DL/T 1365-2014，5.3.1.6，有修改]

热电比  heat and power ratio
统计期内，机组供热量与发电量的当量热量的百分比。
[来源：DL/T904-2015，9.1.3，有修改]
[bookmark: _Toc194054939][bookmark: _Hlk193901166]技术要求
[bookmark: _Toc193494381][bookmark: _Toc194054940]热电联产（燃气）机组级别划分
热电联产（燃气）机组依据燃气轮机的燃烧温度和发电功率划分为三级。具体划分见表1。
表1 热电联产（燃气）机组级别划分表
	[bookmark: _Hlk193898978]项目
	B级
	E级
	F级

	燃气轮机燃烧温度(℃)
	＜1100
	1100-1250
	1250-1500

	燃气轮机发电功率（MW）
	≤100
	100～200
	200～400


[bookmark: _Toc193494382][bookmark: _Toc194054941][bookmark: _Hlk193901609]能源消耗限定值、准入值和先进值
能源消耗限定值、准入值和先进值见表2。
表2 能源消耗限定值、准入值和先进值表
	[bookmark: _Hlk193901651]项目
	限定值
	准入值
	先进值

	热电联产（燃气）机组级别
	B级
	E级
	F级
	B级
	E级
	F级
	B级
	E级
	F级

	供电煤耗（gce/kW.h）
	245
	234
	199
	243
	216
	194
	239
	207
	190

	供热煤耗（kgce/GJ）
	36.1
	37.9
	38.6
	35.9
	36.7
	37.4
	35.5
	36.1
	36.7


[bookmark: _Toc194054942]能耗的统计范围及统计方法
[bookmark: _Toc193494384][bookmark: _Toc194054943]统计范围
热电联产机组发电和供热能耗的统计范围是指企业在统计期内，从燃料等能源进入生产流程开始，到向电网、热用户和企业非生产单元供出电能和热能的整个生产过程中，用于生产所消耗的天然气、电力均应纳入统计范围。包括生产系统、辅助生产系统、附属生产系统设施的能源消耗量和损失量。
下列用电量不计入生产厂用电量统计范围：
——新设备在未移交生产前的带负荷试运行期间的用能；
——计划大修以及基建、更改工程设施的用能；
——发电机作调相运作时耗用的能源；
——升、降压变压器（不包括厂用电变压器）、变波机、调相机等消耗的能源。
[bookmark: _Toc193494385][bookmark: _Toc194054944]统计方法
热电联产机组消耗的天然气、电力等能源应折算为标准煤。供热耗用燃气按热量法进行分摊。各种能源的热值以企业在统计期内实测的热值为准，按低位发热值计算。
统计期内各机组按校验合格的关口计量表数据进行统计。现有机组单位产品能耗计算方法按DL/T 904执行。
[bookmark: _Toc194054945]计算方法
[bookmark: _Toc193494387][bookmark: _Toc194054946]发电量
发电量按式（1）计算：
.....................................................................(1)
式中：
Wf——机组发电量，单位为兆瓦时（MW·h）；
Wi——第i台发电机发电量，单位为兆瓦时（MW·h）；
n——机组发电机数量。
[bookmark: _Toc193494388][bookmark: _Toc194054947][bookmark: _Hlk193966361][bookmark: _Toc193494389]发电厂用电量
发电厂用电量按式（2）计算：
...............................................................(2)
式中：
Wd——发电厂用电量，单位为兆瓦时（MW·h）；
Wcy——统计期内厂用电量，单位为兆瓦时（MW·h）
Wkc——统计期内按规定应扣除的电量，单位为兆瓦时（MW·h）；
Wr——统计期内供热耗用的厂用电量，单位为兆瓦时（MW·h）。
[bookmark: _Toc194054948]供热量
供热量按式（3）计算：
......................................(3)
式中：
Qgr——统计期内机组供热量，单位为吉焦（GJ）；
Di——统计期内的供汽（水）量，单位为千克（kg）；
hi——统计期内的供汽（水）的焓值，单位为千焦每千克（kJ/kg）；
Dj——统计期内回水量，单位为千克（kg）；
hj——统计期内的回水焓值，单位为千焦每千克（kJ/kg）；
Dk——统计期内用于供热的补充水量，单位为千克（kg）；
hk——统计期内用于供热的补充水的焓值，单位为千焦每千克（kJ/kg）。
[bookmark: _Toc193494390][bookmark: _Toc194054949]供热比
供热比按式（4）计算：
............................................................................(4)
式中：
a——供热比，%；
ΣQgr——统计期内供热量，单位为吉焦（GJ）；
ΣQsr——统计期内联合循环热耗量，单位为吉焦（GJ）。
[bookmark: _Toc193494391][bookmark: _Toc194054950]标准煤量
统计期内用于生产所耗用的能源折算至标准煤的燃料量,按式（5）计算：
.......................................................................(5)
式中：
Bb——统计期内用于生产所耗用的标准煤量，单位为吨标煤（tce）；
Bh——统计期内耗用能源总量折算的标煤量，单位为吨标煤（tce）；
Bkc——统计期内应扣除的非生产用能源量折算的标煤量，单位为吨标煤（tce）。
[bookmark: _Toc193494392][bookmark: _Toc194054951]供热标准煤耗
供热标准煤耗按式（6）计算：
......................................................................(6)
式中：
br——供热标准煤耗，单位为千克标煤每吉焦（kgce/GJ），保留到小数点后两位；
Bb——统计期内用于生产所耗用的标准煤量，单位为吨标煤（tce）；
a——供热比，%；
ΣQgr——统计期内供热量，单位为吉焦（GJ）。
[bookmark: _Toc193494393][bookmark: _Toc194054952]发电标准煤耗
发电标准煤耗按式（7）计算：
.............................................................(7)
式中：
bf——发电标准煤耗，单位为克标煤每千瓦小时[gce/(kW·h)]，保留到小数点后两位；
Bb——统计期内用于生产所耗用的标准煤量，单位为吨标煤（tce）；
a——供热比，%；
Wf——机组发电量，单位为兆瓦时（MW·h）。
[bookmark: _Toc193494394][bookmark: _Toc194054953]发电厂用电率
发电厂用电率按式（8）计算：
....................................................................(8)
式中：
[bookmark: _Toc193494395]Lfcy——发电厂用电率，%；
Wd——发电厂用电量，单位为兆瓦时（MW·h）；
Wf——机组发电量，单位为兆瓦时（MW·h）。
[bookmark: _Toc194054954]供电标准煤耗
供电煤耗按式（9）计算：
............................................................................(9)
式中：
[bookmark: _Toc193494396]bg——供电标准煤耗，单位为克标煤每千瓦小时[gce/(kW·h)]，保留到小数点后两位；
bf——发电标准煤耗，单位为克标煤每千瓦小时[gce/(kW·h)]，保留到小数点后两位；
Lfcy——发电厂用电率，%。
[bookmark: _Toc194054955]热电比
热电比按式（10）计算：
......................................................................(10)
式中：
R——热电比，%；
Qgr——统计期内机组供热量，单位为吉焦（GJ）；
Wf——机组发电量，单位为兆瓦时（MW·h）。
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